
【用途：病院、診療所】（令和2年3月31日時点更新）※市町村毎にとりまとめの上、五十音順

内容 実施時期

一般財団法人日本建築防災協会に
よる「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第２次
診断法」（2001年版）

IS/IS0＝1.08 CTU・SD＝0.65
・地上１階から５階部
分

一般財団法人日本建築防災協会に
よる「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第１次
診断法」により想定する地震動に対
して所要の耐震性を確保しているこ
とを確認する方法

IS/IS0＝1.22 ・５階階段棟部分

一般財団法人日本建築防災協会に
よる「既存鉄骨造建築物の耐震診
断指針」（1996年版、2011年版）

IS＝1.14 q＝2.54
・玄関ホール及び救
急玄関部分

本館棟

一般財団法人日本建築防災協会に
よる「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第２次
診断法」（2001年版）

IS/IS0＝1.08 CTU・SD＝0.66

機能回復訓練セン
ター棟

一般財団法人日本建築防災協会に
よる「既存鉄筋コンクリート造建築物
の耐震診断基準」に定める「第２次
診断法」（2001年版）

IS/IS0＝2.06 CTU・SD＝0.39

備考１
（耐震診断に係る補足）

No. 建築物の位置
建築物の
主たる用途

構造耐力上主要な部分の地
震に対する安全性の評価の
結果

建築物の名称 耐震診断の方法の名称

「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄の数値は、建築物の各階、各方向の最小のものを記載しています。

－ －

2

公益社団法人群馬県医
師会群馬リハビリテー
ション病院

病院
吾妻郡中之条町
大字上沢渡
２１３６

医療法人　弥生会
吾妻さくら病院

病院1
吾妻郡中之条町
大字伊勢町
７８２－１

－ －

備考２
（耐震改修に係る補足）

耐震改修等の予定



附表　耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

Ｉ Ⅱ Ⅲ

IS＜0.3又は

q＜0.5
左右以外の場合

0.6≦ISかつ

1.0≦q

－ － 1.0≦IS/IS0

1.0≦IS/IS0かつ

0.3≦CT・SD≦1.25

1.25＜CT・SD

IS/IS0＜0.5又は

CTU・SD＜0.15・Z・G・U
左右以外の場合

1.0≦IS/IS0かつ

0.3・Z・G・U≦CTU・SD

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の
耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（1990年
版）

IS/IS0＜0.5又は

CT・SD＜0.15
左右以外の場合

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の
耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（2001年
版）

耐震診断の方法の名称
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指
針」（1996年版、2011年版）

一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の
耐震診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対して
所要の耐震性を確保していることを確認する方法

Ⅰ：地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ：地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ：地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

（※）震度６強から７に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。
　いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度５強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる
おそれは少なく、倒壊するおそれはない。


