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８ 故障状況

（１）管理棟

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

6⽉21⽇ 誘導灯蓄電池 蓄電池容量不⾜ 経年劣化 新品交換

10⽉23⽇
職員通⽤⼝ドアクロー
ザー

油漏れ 経年劣化 部品交換

12⽉10⽇ PHS(内線番号 208) 通話不能 経年劣化 メーカー修繕

1⽉7⽇
ウェブカメラ42型液晶
モニタ

動作不能 不明 対応検討

1⽉15⽇ ⾮常⽤電灯 不点灯 経年劣化 様⼦⾒

2⽉16⽇ テレメータ 通信異常 不明
ＮＴＴによりモデム基
盤交換実施

（２）⽔処理棟

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

4⽉1⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉2⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉3⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉10⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉11⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉13⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉16⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉19⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去
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発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

4⽉20⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉8⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉10⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉11⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉14⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉20⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉21⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉21⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉30⽇ 初沈池排⽔ポンプ 過負荷 異物の噛込み 異物を除去

5⽉31⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉7⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉8⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉8⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉9⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉9⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉10⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉10⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉11⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去
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発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

6⽉11⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉11⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉12⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉12⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

7⽉3⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

7⽉4⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

7⽉18⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

7⽉19⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉22⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉23⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉24⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉25⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉26⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉27⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉28⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉28⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉31⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

9⽉1⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去
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発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

9⽉4⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

9⽉7⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

9⽉19⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

9⽉21⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

9⽉27⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ Vベルト破断 異物の噛込み 異物を除去

9⽉27⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

10⽉30⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

10⽉30⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

11⽉1⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

11⽉15⽇ No2-1B初沈汚泥界⾯計 濃度測定不能 経年劣化 電源OFFにして様⼦⾒

11⽉27⽇ No.1-2⾵量調整弁 空気漏洩 経年劣化 新品交換

12⽉14⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

12⽉17⽇ No.1-2初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉6⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉7⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉13⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉15⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉16⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去
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発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

3⽉16⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉17⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉17⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉20⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉20⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉31⽇ No.1-1初沈汚泥ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

（３）汚泥処理棟

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

5⽉11⽇ 濃縮槽スカムボックス 閉塞 スカムによる閉塞
経過観察
※他に吐出⼝があるため

5⽉18⽇ No.1汚泥引抜き弁 動作不能 リミットスイッチ経年劣化 新品交換

6⽉21⽇ 消⽕栓ホース5本 ホース耐圧不良 経年劣化 新品交換

6⽉21⽇
消⽕⽤充⽔槽⾃動給⽔装
置

⾃動給⽔装置ボールタップ
動作不良

経年劣化 新品交換

6⽉26⽇ No.1遠⼼脱⽔機 異常振動 汚泥の閉塞 閉塞を解消

7⽉11⽇ ⾚外線⽔分計
チャンバー動作不良、ゼロ
調整不良

経年劣化 部品交換

9⽉6⽇ No.3汚泥供給ポンプ
「汚泥・薬品流量異常」警
報発報

異物の噛込み 異物を除去

10⽉20⽇
FS-4 脱臭機室他給気
ファン

ベアリング破損 経年劣化 部品交換

10⽉22⽇
FS-10 電気室給気ファ
ン

ベアリング不良 経年劣化 部品交換

12⽉27⽇ 攪拌機室電灯
リモコンリレーの故障によ
り点灯しない

経年劣化 新品交換
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発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

1⽉23⽇
FS-5 搬出作業室給気
ファン

異⾳ 経年劣化 部品交換

（４）沈砂池ポンプ棟

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

4⽉1⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉10⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉16⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉24⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

4⽉26⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

5⽉11⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉12⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉20⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

6⽉21⽇ 消⽕栓ホース3本 ホース耐圧不良 経年劣化 新品交換

6⽉24⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

7⽉4⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

8⽉2⽇ ⾃動採⽔器 画⾯表⽰なし、動作不能 経年劣化 メーカー修繕

9⽉27⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

9⽉28⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

10⽉7⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去
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発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

10⽉22⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

10⽉25⽇ 電気室電灯不点灯 リモコンリレー故障 経年劣化 部品交換

11⽉21⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

11⽉27⽇ スカム分離機等排⽔管 排⽔管閉塞 沈砂等による詰まり 沈砂等を除去

12⽉3⽇ 無停電電源装置 蓄電池交換予告警報 経年劣化 更新検討

12⽉14⽇ エアホース 漏気 経年劣化 新品交換

12⽉20⽇ し渣脱⽔機 漏⽔ 排⽔管詰まり 異物を除去

1⽉11⽇ し渣搬出機 搬出シュート閉塞 し渣詰まり 異物を除去

1⽉17⽇
消防設備電気室光電式ス
ポット型感知器、誘導灯蓄
電池

動作不良 経年劣化 新品交換

2⽉20⽇ 廊下天井アルミ天板湾曲 アルミ天板の湾曲 経年劣化 アルミ天板加⼯・調整

3⽉6⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉11⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉15⽇ No.1-2汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

3⽉19⽇ No.1-1汚⽔ポンプ 吐出量低下 異物の噛込み 異物を除去

（５）ブロワー棟

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

- - - - -
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（６）放流ポンプ棟

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

4⽉25⽇
次亜塩素酸注⼊管 背圧
弁

腐⾷、漏液 経年劣化 ストレート配管に変更

1⽉4⽇
No.1-1次亜塩注⼊ポン
プ時間計

動作不能 経年劣化 新品交換

3⽉21⽇ タッチパネル 通信異常 不明 リセットにより復旧

（７）⾢楽ポンプ場・幹線流量計

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

5⽉16⽇ テレメータ異常 通信異常 不明
イニシャライズにより
復帰

11⽉8⽇ 室内換気扇 故障 経年劣化 新品交換

1⽉10⽇ 無停電電源装置 バッテリ交換ランプ点滅 経年劣化 バッテリ交換

2⽉16⽇ テレメータ 通信異常 不明
ＮＴＴによりモデム基
盤交換実施

（８）処理場敷地内

発⽣⽉⽇ 故障・事故の機器 故障・事故の状況 原因 処置及び対策

5⽉11⽇ 乗⽤芝刈り機 始動不良 経年劣化 キャブレター清掃
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９ 点検・修理等の状況

項     ⽬ 内          容

遠⼼脱⽔機点検
細⽬除塵機分解整備 
⾢楽汚⽔中継ポンプ場No.1汚⽔ポンプ分解調査（繰り越し）
⾢楽汚⽔中継ポンプ場No.1汚⽔ポンプ修繕（繰り越し）
太陽光発電設備雷害対策⼯事
計装設備修繕
No.1-1汚⽔ポンプ現場制御盤修繕
情報処理装置点検（包括委託で実施）
無停電電源装置点検（包括委託で実施）
予備発電機点検（包括委託で実施）
遮断器点検（包括委託で実施）
電気⼯作物点検（包括委託で実施）
電話交換設備点検（包括委託で実施）
ＶＶＶＦ装置点検（包括委託で実施）
計装設備点検（包括委託で実施）
防草対策⼯事
⾃動扉保守点検（包括委託で実施）
受⽔槽設備点検（包括委託で実施）
消防設備点検（包括委託で実施）
第⼀種特定製品定期点検（包括委託で実施）
マンホール蓋等修繕
管渠内調査業務（ＴＶカメラ）
幹線パトロール業務

機     械

電    気

建築付帯・⼟⽊

幹 線 管 渠
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